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U Grundsatzliche Uberlegungen Fernwarme - Mikronetze
U Herausforderungen fur Fernwarme und Mikronetze
U Beispielhafte Entwicklungen

0 Entwicklungstendenzen und Innovationen
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Wann sind Fernwarme- oder Mikronetze generell sinnvoll?

Der Warmepreis muss so niedrig liegen, dass ihn die
Fernwarmekunden noch akzeptieren.

Dies ist dann der Fall, wenn der Fernwarmepreis mit den
Aanderenfi konventionell en Hannzs

Dies kann extrem landerspezifisch sein: z.B. Heiz6lpreis in
Italien betrachtlich hoher als in Osterreich.
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U Die Abgrenzung von Fernwarmesystem, Nahwarmesystem
und Mi kronetz i Gaubgachier el | ein A

U Beide verwenden das System:
Warmeerzeugung T Verteilung T Endkundenversorgung

U Hinsichtlich Planung, Betrieb und Optimierung bestehen sehr
ahnliche Herausforderungen flr beide Systeme, da die Physik
sich nicht unterscheidet.
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Wann sind Fernwarmesysteme und wann Mikronetze sinnvoller?

U Allgemein gultige Antwort daflr gibt es nicht !!

U Entscheidung dartber sollte aber ganz am Beginn eines Zukunfts-
Warmekonzeptes fur eine Region getroffen werden.

U Die Entscheidung hangt von vielen Parametern ab, wesentliche
Fragestellungen und Optimierungen sind oft:
- soll es ein langfristiges kommunales Projekt werden?
- wie grol3 soll letztendlich das Warmeversorgungsgebiet sein
- Erzielung der niedrigsten Warmeproduktionskosten pro MWh
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U Ist die Entscheidung fur ein Fernwarmesystem mit definiertem
Endausbaugebiet getroffen, machen in der Regel innerhalb dieses
Gebietes Parallelsysteme wenig Sinn, da die Kapazitaten fur das
Fernwarme-Versorungsgebiet bereits eingeplant werden.

U Entscheidend ist natirlich, dass die Wirtschaftlichkeitsrechnungen
bereits fur das gesamte Versorgungsgebiet durchgeflhrt werden.

U Bel Wahl fir ein oder mehrere Mikronetze besteht der Vorteil, dass
die Entscheidungen wesentlich kurzfristiger, daflr 6fter getroffen
werden kdnnen/miussen.

U Aul3erhalb des urspringlich definierten Fernwarme-Versorgungs-
gebietes sind die Uberlegungen wieder neu anzustellen.
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U Dabel sind oftmals Kombinationen von Fernwarmesystem und
Mikronetz von besonderem Interesse:

U Nutzen der Vorteile beider Systeme und Vermeiden der Nachteile
beider Systeme:
- Abzweig von Fernwarmesytem in Richtung Mikronetz sehr gut
Isloiert und sehr klein dimensioniert
A geringe Warmeverluste
A geringe Investitionen
-Hei zzentrale des Mi kronetzes ent
mit hydraulischer Trennung und sinnvollerweise mit Integration
eines Pufferspeichers auf der Mikronetzseite
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U Danach Ausfithrung eines klassischen Mikronetzes:
- Materialwahl Fernwarmerohre
- Temperaturregelung und Lastmanagement etc.

U Je nach Randbedingungen kann (muss aber nicht) auch die
Trennung der Gesellschaften und der Abrechnungssysteme
erfolgen.

U WICHTIG FUR DIE ZUKUNFT IST:
Fernwarmesysteme und Mikronetze sollen sich positiv erganzen
und nicht konkurrieren. Dies erfordert standiges Optimieren und
Integration von Innovationen.



Verteilung der Biomasse-Heizwerke in
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BIOMASS

total capacity: approx. 383 MW

All plants with more than 80 kW power are considered
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Heizwerksbeispiele ()
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Heizwerksbeispiele (ll)
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FlUr Fernwarmesysteme gelten im Vergleich zu Mikronetzen grdl3ere
Herausforderungen in folgenden Phasen:

Planungsphase:

- Definition des langfristigen Versorgungsgebietes

- Warmebedarfserhebungen und Vertragserstellungen
erstrecken sich Uber Monate

- Gesellschaftsgriundung: groRerer Kapitalbedarf tber langeren
Zeitraum erforderlich

- Grundstiucksfindung fur Heizzentrale mit hoher allgemeiner

Akzeptanz
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